
TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

Valgusti, metallmast, jaland, konsool kui tähistatud.

Täiendav kaablikaitsmine kaitsetoruga 1250N,
sh kõrgema kaitsetugevuse määrang.
Side rajatised - 110mm poolitatav (2xmarkerpall)
Elektri rajatised (MP) - 110mm poolitatav
Elektri rajatised (KP) - 160mm poolitatav

Jätkumuhv keskpinge Likvideeritav valgusti, jalandi, mast, konsool
(sh kõik kinnitused)

2 x valgustid, metallmast, jaland, T-konsool (vt.
valgustuspunkti kirjeldust). Lülitus- ja juhtimiskilp Jätkumuhv välisvalgustus Likvideeritav tehnovõrk

ÜKR valgusti, metallmast, jaland. Liitumiskilp Jätkumuhv madalpinge Likvideeritav objekt

ÜKR valgusti, kinnitid masti külge. Jaotuskilp Tõmmits
Projekteeritud side täiskaev KKS-3 r/b.
(omanik tähistatud side-plokkskeemidel)

Valgusti, kinnitid portaali külge ning vastav konsool,
kui tähistatud.

Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablite arv.
Kaabel kaitsetorus Ø75mm, 750N.

Tugi Ümbertõstetav sidekaev
Projekteeritud sidetrass multitorus pinnases,
2 x (4x16/12+Cu DB).(MCF Group Estonia OÜ)

Valgusti, metallmast, konstruktsiooni külge kinnitus,
konsool,kui tähistatud.

Ümbertõstetav tänavavalgustuse kaabel
kaitsetorus.

Madalpinge maakaabel, X-kaablite arv. Kaabel
kaitsetorus Ø110, 750N.

Projekteeritud sidetrass multitorus pinnases,
4x14/10+Cu. (Transpordiamet)

Projekteeritud X-avaline (number puudub = 1x)
sidekanalisatsioon. Toru(-dega) Opto Ø100mm, A-klass. (AS
Telia Eesti)

Ümbertõstetav valgustusmast koos jalandi jms
seadmetega. (Vajadusel uus jaland)

Reservkaitsetoru, X-torude arv. Kaitsetoru
Ø75mm, 750N (otsakorkidega).

Keskpinge maakaabel, X-kaablite arv. Kaabel
kaitsetorus Ø160, 750N.

Projekteeritud sidetrass multitorus pinnases,
4x14/10+Cu. (TELIA Eesti AS)

Projekteeritud X-avaline (number puudub = 1x)
sidekanalisatsioon. Toru(-dega) Opto Ø100mm, A-klass. (Elisa
Eesti AS)

Tunneli valgustus, süvistatud tunneli lae sisse.

Tunneli/viadukti valgustuse maakaabel,
X-torude arv. Paigaldatakse tunnelo/viadukti
konstruktsiooni sisse. Kaitsetoru Ø75mm,
1250N.

Ümbertõstetav madalpinge trass, X-torude arv.
Projekteeritud sidetrass multitorus pinnases,
4x14/10+Cu. (RIA)

Projekteeritud X-avaline (number puudub = 1x)
sidekanalisatsioon. Toru(-dega) Opto Ø100mm, A-klass. (AS
M.V.WOOL)

Mast peab olema HE-tähisega
Projekteeritud mast/lõpumast, täpsemad
karakteristikud tähistatud viitega/seletuskirjas.

Reservkaitsetoru, X-torude arv. Kaitsetoru Ø160mm,
1250N (otsakorkidega). Elektrilevi OÜ finantseering. Ümbertõstetav sidetrass

Projekteeritud kliendi sidetoru Opto Ø100mm, A-klass. (AS Telia
Eesti)
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MÄRKUSED
1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
4. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve

ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste
kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.

5. Projekteeritud valgustuslahenduse väljaehitamise ajal peab säilima olemasoleva
valgustuse toimimine. Kui teatud lõigul pole seda võimalik tagada, tuleb rajada
ehitustööde teostamise ajaks ajutine valgustuspaigaldis.

6. Kõik seotud planeeringute/projekti-osade/geodeesia tingmärgid on kuvatavad
koondjoonisel, mille esitab Roadplan OÜ.

Fiidri number- valgustuspunkti number fiidris/faas

Valgusti mudel/värvustemperatuur/optika/võimsus

F1-1L1
M12K1,5V1 Mudeli kood
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Proj truup Ø400
L=11.2; i=6.3%

Hsv=41.50; Hvv=40.80
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Proj truup Ø400
L=15.0; i=1.0%

Hsv=37.60; Hvv=37.45
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Demonteeritavad keskpinge seadmed, k.a mastalajaam, paigaldada sisendi

vastuvõtvale mastile (Lõuna poolsem). Kilbi sisu uuendada vastavalt

võrguvaldaja lähteülesandele (vastavad tuleb tellida ennem ehitust).

Ettevaatust!!!!

Elektrikaablite paketid, piirkonnas

teostada kaevetööd tähelepanelikult.

Olemas olev KOVvalgustusejaotuskeskus.

Paigaldada uus 12m (maapinnast 10m)

puidust lõpumast kahe tõmmitsaga.

Paigaldada uus KKS-3 r/b sidekaev. Kaev

tähistada demonteeritava sidekaevu

tähistusega (17546 - kuulub Telia EEsti AS'le).

Telemasti poolt suubuv torustik/multitorustik

kavandada projekteeritud sidekaevu.

Perspektiivne liitumine 3x32A pumpla el.varustuse tagamiseks.

Projekteeritud madalpinge kaabel AXPK4G25 kaitsetorus Ø110mm, 750N.

Ltrass =6mLkaabel= 10m

ETTEVAATUST!!!

Elektrikaabel

ETTEVAATUST!!!
Elektrikaabel

ETTEVAATUST!!!

Elektrikaabel

KOV valgustuse lülitusjaotuskeskus AJ:5007 lähistel. 70951LK

Aadress: Käokeele tee L1, Alliku küla.

Kaitseaparatuuri sobivuses projekteeritud valgustusliinidele peab veenduma

töövõtja koostöös KOV tävavavalgustuse eest vastutava isikuga.

Ol.olev keskpingekaabel ja kaks madalpingekaablit langetada

min. 1m sügavusele kogu kergtee katte ulatuses. Kaablid

katkestada sobivas kohas, et langetust teostada.

Katkestatud kaablid jätkata vastavate jätkumuhvidega ning

el.ühendused taastada jaotuskeskuses 21711JK.

KP-kaabel 118041(19616) - AHXAMK-W.3x240+35Cu:

Ltrass=117m

Lkaabel=127m

MP-kaablid 2 x 18285 - AXPK4G250:

Ltrass= 2 x 22m

Lkaabel= 2x 26m

Projekteeritud sidekaev KKS-3 r/b täiskaev (demonteeritava sidekaevu

tähisega KLNT-500 - kuulub Elisa Eesti AS'le). Tammelehe tee L2 kinnistu

poolt ol.olev sidetrass kavandada nõuetekohasele sügavusele, proj. trassi

ning pikendada trass poolitava kaitsetoruga Ø110mm-750N kuni proj.

sidekaev.

NB! Kaev paigaldatakse ol.oleva sidetrassi peale, st teostada vastavad

läbiviigud, et säiliks ühendus sidekaevu KLNT-499'ga.

Madalpinge kaabel 117829 kavandada

projekteeritud trassi ning vajadusel

kaabel/kaitsetoru lõigata lühemaks ja taastada

elektrilised ühendused.

Taastada el.ühendus ol.oleva

madalpingekaabliga.

Perspektiivne liitumine 3x32A pumpla el.varustuse tagamiseks.

Projekteeritud madalpinge kaabel AXPK4G25 kaitsetorus Ø110mm, 750N.

Ltrass=11m
Lkaabel= 15m

Paigaldada uus 12m (maapinnast 10m) puidust lõpumast ühe

mastitoega ning kõrvale uus 10m (maapinnast 8m) puitmast

toetamaks MAJ eesmärgiga taastada mastalajaam positsioon.

Paigaldada uus 12m (maapinnast 10m)

puidust lõpumast kahe tõmmitsaga.

Taastada el.ühendused.

Olemasolev Saue Vallavalitsusele kuuluv valgustuse juhtimiskilp kavandada

projekteeritud asuohta. Sisend kaabel vajadusel lõigata lühemaks.

Ol.olev madalpinge rippkeerdkaabel AMKA

3x35+50 (õhuliin) kavandada proj. lõpumasti.

Ol.olev multitoru sees olevaid kaableid ei tohi katkestada ennem, kui on rajatud asendusrajatis.

Multitorus A sinises mikrotorus asub MCF Group Estonia OÜ optiline kaabel HEXATRONIC

VIPER GNHL-U-CDGNRV (GNHLDV) Dielectric 192 Fibers G657.A1 TIA598C.

Multitorus B sinises mikrotorus asub optiline kaabel HEXATRONIC LT FTMU 6x24 SML

657.A1 FIN20212, mille omanik on Telia Eesti AS. Kaabli markeering: FM1HRK.

Lisajätkude paigaldamine on keelatud, uus kaablilõik tuleb paigaldada jätkust jätkuni. Antud juhul

vahetava kaabli pikkus on 4370m ja kaabel tuleb vahetada alates Vae tn. 14 (Telia sõlm LTP)

kuni kaevuni KLNT-3293, mis asub kergliiklustee ääres kinnistu 72701:001:0250 lähedal.

SK-20

SK-21

SK-22

SK-23

SK-24

Sidetrass on ühises kaevikus demonteeritava

tänavavalgustuse trassiga. Side trassi ei tohi kahjustada!!!
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SK-26
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KOV valgustuse lülitusjaotuskeskus AJ:5238 lähistel. 70661LK

Aadress: Kotka tee L9, Alliku küla.

Kaitseaparatuuri sobivuses projekteeritud valgustusliinidele peab veenduma

töövõtja koostöös KOV tävavavalgustuse eest vastutava isikuga.

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=46m
Lkaabel=54m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=44m
Lkaabel=52m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=22m
Lkaabel=26m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25]

Ltrass=13m
Lkaabel=21m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=21m
Lkaabel=29m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=27m
Lkaabel=35m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=40m
Lkaabel=48m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=30m
Lkaabel=38m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=23m
Lkaabel=31m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=24m
Lkaabel=32m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=45m
Lkaabel=56m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=44m
Lkaabel=52m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=42m
Lkaabel=50m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=41m
Lkaabel=49m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Kaabel H07RN-F 450/750V 4x2,5
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=20m
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Lkaabel=47m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25
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Lkaabel=43m
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Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

L
trass=41m

Lkaabel=49m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

L
trass=46m

Lkaabel=54m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=42m
Lkaabel=50m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =44m
Lkaabel=52m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =41m
Lkaabel=49m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =29m
Lkaabel=37m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass=27m
Lkaabel=35m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =22m
Lkaabel=30m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =28m
Lkaabel=36m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =34m
Lkaabel=42m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =19m
Lkaabel=27m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =28m
Lkaabel=36m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =45m
Lkaabel=53m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

Ltrass =22m
Lkaabel=30m

Kaabel AXPK 0.6/1kV 4x25

L
trass =32m

Lkaabel=40m

Kaabel H07RN-F 450/750V 4x2,5

Ltrass =30m
Lkaabel=55m

KOV valgustuse lülitusjaotuskeskus 150381LK

Aadress: Veskirahva üldmaa, Alliku küla.

Kaitseaparatuuri sobivuses projekteeritud valgustusliinidele peab veenduma

töövõtja koostöös KOV tävavavalgustuse eest vastutava isikuga. 1W1
1W1

Veemõõdusõlme elektrivarustuse perspektiivne

reservkaitsetoru. Toru Ø110mm, 1250N (otsakorkidega

sulgeda)
Ltrass= 14m
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